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QUESITO n. 15 del 12/06/2017 RISPOSTA

Premesso che: Si & corretto.

e dall’'elaborato allegato G “IPOTESI PROGETTUALE” afferente
alla documentazione relativa allo Studio di Fattibilita del
Nuovo edificio per la Pediatria, si evince che la sagoma
planimetrica definita come inviluppo massimo della nuova
struttura ospedaliera si colloca:

©  auna distanza di 26 m dalla muratura storica dei
bastioni posta a sud;

o ad una analoga distanza di 13 m rispetto al
padiglione Clinica Ostetricia (Pad. 21), posto a
nord-ovest e al padiglione Infettivi (Pad. 7), posto
a nord-est;

o ad una distanza minima di 10 m dall’edificio
prospiciente situato a nord (Divisione Ostetrica -
Pad. 17);

o  dalla lettura della definizione “Distanza tra edifici” dall’Art.
7 delle N.T.A. del Piano degli Interventi si riscontra che “La
distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
limitatamente alla parte fronteggiante, anche con strada e
spazio pubblico interposto, non deve essere inferiore alla
semisomma delle altezze degli edifici con un minimo di m
10 (dieci)” e, pertanto, da un calcolo approssimativo la
distanza reciproca tra la nuova costruzione ed il Pad. 17
risulterebbe pari a circa 20 m (semisomma delle altezze del
Pad. 17 pari a circa 12 m e del nuovo edificio pari a circa 28
m);

e  non si & riscontrato, inoltre, in altri articoli delle N.T.A. del
Piano degli Interventi o altri strumenti urbanistici attuativi
una differente prescrizione relativa alla “distanza tra
edifici” e non & stato possibile consultare il Piano
Particolareggiato relativo alle aree occupate dal
“Complesso ospedaliero convenzionato Azienda
Ospedaliera di Padova e Cliniche Universitarie di Padova”,
in quanto non allegato nei documenti a base di gara.

Tutto cid premesso, si chiede conferma se sia comunque

corretto assumere, come da voi indicato nell’elaborato allegato

G “IPOTESI PROGETTUALE”, quale valore minimo tra i fronti

finestrati del Nuovo Edificio per la Pediatria e dell’edificio

Divisione Ostetrica (Pad. 17) la distanza di 10 m.
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